
Công trình trình diễn việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  
về Các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2013/BXD 

Tò a nha  Va n phò ng FPT Đa  Na ng 

 

H 1: Thiết kế công trình FPT, Đà Nẵng  Tổng diện tích sàn: 100,000 m2  Chủ đầu tư: Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng Công năng: Tòa nhà văn phòng 

Áp dụng các yêu cầu tối thiểu của QCVN 09:2013/BXD sẽ cho phép giảm mức tiêu thụ năng lượng khoảng 25% so với 

phương pháp thiết kế truyền thống hiện nay. Bản thiết kế công trình cuối cùng đã cao hơn yêu cầu của Quy chuẩn và 

dự kiến sẽ giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng 50%  

BỘ XÂY DỰNG 

  Quy định QCVN 09:2013/BXD  Thông số thiết kế Hiệu quả 

Tường Hệ số U tối đa: 1,80 W/m2K 

  

Hệ số U: 0,8 W/m2K 

Tường gạch đặc 110 mm, bên trong dùng gạch bê tông 
nhẹ 100 mm 

Giảm tải làm mát, tăng 
tiện nghi nhiệt 

Mái Hệ số U tối đa: 1,0 W/m2K 

  

Hệ số U: 1,0 W/m2K 

Bê tông dày 150 mm bên ngoài có lớp gạch bê tông xốp 
tăng cường (110 mm+) 

Giảm tải làm mát, tăng 
tiện nghi nhiệt 

Kính Hệ số hấp thu nhiệt bức xạ (SHGC) tối 
đa 52%-63%, tùy hướng 

Hệ số truyền ánh sáng hữu hình (VLT) 
tối thiểu 65% (tùy vào Tỷ số diện tích 
cửa sổ-tường thiết kế là 35%) 

SHGC: 40%,  VLT: 65%, Hệ số U: 1,1 W/m2K 

Kính đổi màu 2 lớp, có gioăng 

Giảm tải làm mát, công 
suất chiếu sáng, tăng 
tiện nghi thị giác 

Chiếu sáng Mật độ công suất chiếu sáng (LPD) tối 
đa: 11 W/m2 

LPD: 5 W/m2 

Bảo đảm độ sáng tối thiểu 300 lux với đèn tuýp T5 hiệu 
suất cao, chấn lưu điện tử 

Mức điện năng chiếu sáng tiết kiệm được theo tính 
toán là 30 kWh/m2/năm, nhờ sử dụng thiết bị điều 
khiển tự động theo ánh sáng trời và thiết bị điện chiếu 
sáng tiết kiệm điện 

Giảm tải làm mát, công 
suất chiếu sáng, tăng 
tiện nghi thị giác 

Làm mát Chỉ số hiệu quả (COP) tối thiểu 2,7 (đối 
với công suất trên 117 kW) 

COP: 3.35 

Sử dụng hệ thống Lưu lượng môi chất lạnh thay đổi 
(VRV) của Daikin 

Giảm tải làm mát 



Thiết kế mặt ngoài và hệ thống chiếu sáng: Mặt ngoài công 

trình FPT được thiết kế để giảm mức tiêu thụ năng lượng sử 
dụng cho chiếu sáng và làm mát. Tỷ lệ diện tích cửa sổ-tường 

của công trình là 35%. Mức này vừa đủ để bảo đảm tầm nhìn tốt 
ra bên ngoài, đồng thời cho phép ánh sáng trời đi vào trong nhà, 

nhờ đó tránh được ảnh hưởng của việc sử dụng diện tích kính lớn 

làm tăng tải làm mát và giảm mức độ tiện nghi cho người sử 
dụng.  

Như đã thấy trong Hình 2, các cửa sổ đều có 2 phần, phần cửa 
trên đón ánh sáng trời và phần dưới để bảo đảm tầm nhìn. Phần 

cửa đón ánh sáng trời sử dụng cửa chớp lật cố định để ánh sáng 
khuếch tán vào trong nhà nhưng đồng thời cũng ngăn mắt tiếp 

xúc trực tiếp với ánh sáng chói, gây khó chịu cho người sử dụng. 

Phần cửa dưới sử dụng rèm cuốn thủ công.  

Chủ đầu tư đã cân nhắc sử dụng kết cấu che nắng ngoài để tăng cường che nắng cho phần cửa sổ dưới và tăng phản 

chiếu ánh sáng trời vào sâu trong phòng qua phần cửa sổ trên lấy ánh sáng trời. Tuy nhiên, do Đà Nẵng nằm trên đường 
đi của các cơn bão nhiệt đới, đôi khi cường độ gió rất mạnh nên công trình đã không sử dụng kết cấu này.  

Để tận dụng ánh sáng trời làm nguồn sáng chính cho khuôn viên công trình, đèn điện được bố trí để các hệ thống mạch 

ngoài có thể tự động tắt bằng thiết bị điều khiển chiếu sáng khi có ánh sáng trời. Mạch 1 và Mạch 2 sẽ được điều khiển 
độc lập tùy theo mức độ ánh sáng trời. 

Máy tính tiết kiệm năng lượng: Công trình chủ yếu sẽ được sử dụng bởi các kỹ sư phần mềm nên mức tiêu thụ điện của 
các thiết bị công nghệ thông tin dự kiến sẽ cao. Tập đoàn FPT đang cân nhắc sử dụng máy tính bàn ảo, trong đó mỗi 

người sử dụng sẽ có một thiết bị đầu cuối kết nối với máy chủ trung tâm, không dùng ổ cứng để giảm tải lắp đặt ở mức 
khoảng 5 W/m2. Mức này thấp hơn đáng kể so với công suất thiết kế thông thường là 12 W/m2. Một lợi ích nữa của giải 

pháp là giảm được tải làm mát chung của công trình. 

Hiệu quả tổng hợp của các giải pháp trên là giảm được hơn 50% tổng mức tiêu thụ điện của công trình từ mức ban đầu 

242 kWh/m2/năm xuống còn 113 kWh/m2/năm. Tính toán thực hiện dựa trên phân tích mô phỏng năng lượng. 

HỢP TÁC   CÙNG 

H 2: Sơ đồ hệ thống chiếu sáng tại khu vực có ánh sáng trời 

H 3: Hiệu quả của giải pháp tiết kiệm năng lượng đối với tổng mức tiêu thụ điện (Kwh/m2/năm) 

H 4: So sánh tổng mức tiêu thụ điện (Kwh/m2/năm) giữa thiết kế ban đầu và phương án đề xuất 
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