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lt 0 3 . 	 h i ệ U 	 S U ấ t 	 c ủA 	 đ Èn	

mục đích

giảm điện năng tiêu thụ của tòa nhà bằng cách sử dụng những chủng loại đèn 
hiệu suất cao.

lT03- yêu cầu của Quy chuẩn: Hiệu suất đèn
Tất cả loại đèn sử dụng trong công trình tòa nhà có hiệu suất tối thiểu được 
xác định trong bảng 14 và 15.

dải công suất của đèn (w)
Hiệu suất phát sáng tối thiểu 

(lm/w)

14-20 72

20-40 78

dải công suất của đèn (w)
Hiệu suất phát sáng tối thiểu 

(lm/w)

5-8 55

9-14 60

15-24 65

25-60 70

b ả N G . 1 4
Hiệu suất phát sáng 

tối thiểu của bóng đèn 
tuýp huỳnh quang 

b ả N G . 1 5
Hiệu suất phát sáng 

tối thiểu của bóng đèn 
huỳnh quang compact


